Philco

MANUAL DE INSTRUCOES UNIFICADO

CONDICIONADOR DE AR
PAC36000IPFM5 / PAC60000IPFM5

1

i

i

CONTROLE

1

01.Display

02.Botao ON/OFF : Usado para iniciar ou parar a operagao.
03.Botao VELOCIDADE: Usado para selecionar a velocidade
do ventilador interior: Auto, High, Mid e Low.
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04.Botoes Temp a ¥ :Usado para aumentar / diminuir a
temperatura e tempo.

05.Botao Display: O usuario pode a qualquer momento
desligar o display da unidade interna assim dando maior

Limpeza dos filtros
E necessario limpar o filtro do ar a cada 100 horas de uso. Para
limpé-lo, siga as indicagdes.

01.Desligue o dispositivo e abra a grade frontal.

02.Empurre os interruptores da grade para o meio a0 mesmo
tempo, conforme indicado no Esquema A. Em seguida, puxe
para baixo a grade de entrada de ar.

/\ ATENCAO
Os cabos da caixa de controle, que sdo originalmente
conectados com os terminais elétricos do corpo principal,
devem ser retirados antes de fazer a manutengéo.

03.Retire a grade de entrada de ar (juntamente com o filtro de
ar mostrado no Esquema B) Puxe a grelha de entrada de ar a
45° e levante-a para retirar a grelha.

04.Desmonte o filtro de ar

05.Limpe o filtro de ar (Pode ser usado aspirador de pé ou
agua pura para limpar o filtro de ar. Se 0 acumulo de poeira for
muito pesado, por favor, use uma escova macia e detergente
neutro para limpé-lo e seque-o em local fresco).

SISTEMA DE PROTEGAO

Condicao de operacao
O dispositivo de protegéo pode desligar o aparelho nos
Segumtes casos:

Temperatura da sala é menos de 17°C

m Temperatura da sala € menos de 18°C )

* Para modelos de condicdo do clima tropical (T3), o ponto da
temperatura é 52°C, em vez de 43°C..

Se o condicionador de ar estiver funcionando no modo Resfriar ou
Desumidificar com portas ou janelas abertas por um longo periodo
de tempo e quando a umidade relativa do ar é maior que 80%, 4gua
condensada pode escorrer da saida.

Temperatura do ar exterior € mais de *43%?

Caracteristicas do protetor

O dispositivo protetor vai trabalhar da seguinte forma:

*Ap6s interromper e religar o condicionador de ar ou apés
alterar o modo de operacdo, o sistema pode ndo reiniciar
imediatamente. Levara aproximadamente 3 minutos para o
aparelho retomar o uso. Isso se deve ao sistema de protegao
do compressor.

*Se todas as operagoes pararem, pressione de novo o botao
de ON/OFF para iniciar.

Polui¢édo sonora

e|nstale o condicionador de ar em local que possa suportar
seu peso.

e|nstale a unidade exterior em local onde o ar descarregado e
o ruido da operacao ndo incomode 0s vizinhos.

*Nao coloque nenhum obstaculo em frente da saida do ar da
unidade exterior para evitar aumentar o nivel do ruido.
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PARABENS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuario deve ler atentamente as instrugées a seguir. Recomenda-se nao
jogar fora este Manual de Instrucdes. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMESTICO

&

LEIA O MANUAL

/\ ATENCAO

E comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaga ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem
utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. E

normal e ndo indica a existéncia de defeitos no aparelho.

Q

Para ter acesso ao manual digital (em PDF) entre em contato com
0 nosso SAC em horério comercial SAC PHILCO: (47) 3431-0499.

praticidade ao usuario além de uma forma de economia de
energia.

06.Botdao DORMIR: Usado para configurar ou cancelar a
operagao do modo de dormir.

07.Botao SILENCIOSO: O aparelho se ajusta automaticamente
para manter o seu funcionamento mais silencioso.

08.Botao MODO: Usado para selecionar o tipo do modo de

operagao:

Auto,  Refrigeracdo,  Desumidificacdo,  Ventilagédo e
Aguecimento*.

*Disponivel apenas para modelos de resfriamento e

aquecimento (QF).

09.Botao OSCILAR

Usado para ajustar a direcéo do fluxo de ar.

*Swing horizontal: ajuste de diregéo de ar horizontal.

eSwing vertical: ajuste de direcédo de ar verticalmente.
10.Botao ECO: A temperatura ird subir 2°C tendo como base
a temperatura setada, estd funcdo reduz o consumo de
energia.

11.Botédo TIMER: Usado para selecionar a operacao de TIMER.
12.Botdao TURBO: Usado para habilitar a funcéo super.

@ NOTA

A ilustragdo do controle serve como referéncia e esta
sujeito a modificagdes. Cada modo e funcéo relacionada
serdo detalhadas nas paginas seguintes.
O produto podera vir acompanhado do controle A ou B.
Entretanto, o controle B nao apresenta as funcdes
Display, Eco e Siléncio.

Como inserir as baterias
Assegure-se de que as polaridades de (+) e (-) estdo
colocadas corretamente.

4 Remova a tampa, instale as pilhas e feche a tampa novamente. N
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@ NOTA

eUse duas baterias de tamanho AAA (1.5 volt)

*Nao utilize baterias recarregaveis.

eSubstitua as baterias por novas do mesmo tipo quando as
luzes do display ficarem fracas.

*Retirar as pilhas do controle remoto caso o usuério ndo for

CUIDADOS

*Nao utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no
cordéo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para
substituir qualquer peca danificada, procurar a Assisténcia
Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

ePara evitar o perigo de choque elétrico, ndo colocar o
aparelho ou seu corddo elétrico em contato com &agua ou
outros liquidos.

*Na&o tocar qualquer superficie quente. Usar luvas especiais,
que protegem contra o calor, para remover ou tocar em
qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre
superficie resistente ao calor.

eSempre supervisionar a operagdo do aparelho e prestar
atengéo especial quando criangas estiverem por perto.
eDeixar um espago livre de, aproximadamente, 10 cm, ao
redor do produto. Colocar o aparelho sobre superficie seca e
horizontal.

eDesconectar o plugue da tomada elétrica quando néo estiver
em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho
esfriar antes de colocar ou retirar qualquer pega removivel.
eEste aparelho nao deve ser utilizado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou sem experiéncia e conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas ou instruidas com relacdo ao uso do
aparelho por uma pessoa responsavel por sua seguranga.
eCriangas devem ser supervisionadas para garantir que elas
n&o brinquem com o aparelho.

*O uso de acessoérios nao recomendados pelo fabricante
pode causar ferimentos.

eN&o usar qualquer acessoério além dos que séo fornecidos
com o produto.

*Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o
cordéao elétrico.

uma mesa ou balcdo e nunca tocar nas superficies ainda
quentes.

*N&o colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador
elétrico.

*Nao usar em locais descobertos.

*Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros
aparelhos, o aparelho pode nao funcionar apropriadamente. O
aparelho deve ser conectado a um circuito elétrico separado,
longe de outros aparelhos

*A temperatura das superficies acessiveis pode ser alta
enquanto o aparelho estiver ligado.

ePode ocorrer um incéndio se o aparelho for coberto ou estiver
em contato com material inflamavel, incluindo cortinas,
tapegarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua
operacdo. Nao colocar nada sobre o aparelho durante sua
operacao.

*N&o colocar papeldo, papel ou plastico dentro do aparelho.
ePara desligar o aparelho, girar o botdo TIMER até a posigéo 0O
e remova o cordao elétrico da tomada elétrica.

*Nao colocar pedagos muito grandes de alimentos dentro do
aparelho.

eNao cobrir o
superaquecimento.
ePara ndo perder a garantia e para evitar problemas técnicos,
nao consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuario
devera levé-lo a Assisténcia Técnica Autorizada.

*A nota fiscal e o certificado de garantia séo documentos
importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
eEste produto ndo deve ser operado por meio de um
temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

*N&do utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o

aparelho. Isso pode causar o

*Nao deixar o cordao elétrico pendurado sobre a beirada de mpmdum direto a uma tomada com o padrao NBR5410 que

CARACTERISTICAS E FUNGOES

\utmzar por um longo periodo de tempo. Y,

Utilizando o controle remoto

Para operar o condicionador de ar , aponte o controle remoto
ao receptor do sinal

O controle remoto operard numa distancia de até 7 metros e
deve ser utilizado em uma abertura de 90° quando esta
apontando ao receptor do sinal da unidade interior

Esta distancia pode ser alterada de acordo com o angulo de
diregéo entre emissor e receptor.

Inspecao

Depois de usar por um longo tempo o condicionador de ar , os
seguintes itens devem ser inspecionados:
eSuper-aquecimento do cordéo elétrico e plugue ou até cheiro
de queimado.

*Som de operagao anormal ou vibragdo excessiva.

sEscape de 4gua da unidade exterior.

Nao utilize o condicionador de ar se um dos o problema
acima acorrer. E aconselhavel fazer uma inspecao detalhada
apods 5 anos mesmo que nenhum problema ocorra.

INSTRUCOES DE INSTALACAO

A\ ATENGAO
A garantia do produto se da conforme especificado no
certificado de garantia e pode ser suspensa caso a
instalagao néo seja feita por pessoal do servigo Autorizado.
Antes de instalar, mantenha a unidade externa em posigéo
normal de uso por 24 horas.

Verificar compatibilidade da capacidade térmica do produto
com o ambiente a ser climatizado. A instalagdo do
condicionador de ar é de responsabilidade do consumidor.

UNIDADE INTERNA

e|nstalar a unidade interna em uma parede que suporte o
aparelho e ndo esteja sujeita a vibragées.

*A entrada e a saida de ar ndo devem estar obstruidas, o ar
deve ser capaz de circular em todo o ambiente.

eNZo instalar a unidade perto a uma fonte de calor, vapor ou
gas inflaméavel

eNZo instalar a unidade onde a mesma fique exposta a luz
solar.

e|nstalar a unidade préximo a um ponto de ligagdo e com
disjuntor préprio.

e|nstalar a unidade onde seja facil drenar a 4gua condensada.
e|nstalar a unidade onde a conexao entre a unidade interna e
externa seja facil e possivel.

eInstalar a unidade interna onde o filtro pode ser facilimente
alcangado.

eVerifique que o produto esteja operando regularmente e
tendo os espacos necessarios como mostrado na figura ao
lado.

eInstale a unidade interna e mantenha o controle remoto, a
pelo menos 1 metro do televisor, radio, lampadas
fluorescentes, etc. (pode ocorrer interferéncia)

eMantenha a distancia necessaria do teto e da parede,
segundo o esquema de instalagéo.

eAltura maxima sugerida para instalacdo do aparelho é de
3,56m.

150mm 300mm
= |
Esquerda - Direita
50mm
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Gas Ecologico R-410A: N&o inflamavel e menos nocivo a
camada de ozonio.

Display com efeito invisivel: Display em LED que acende por
trés do painel frontal da evaporadora.

Botdao de emergéncia: O produto pode ser iniciado
manualmente, sem a necessidade do controle remoto.

Auto Restart: Apés Queda de Energia o aparelho memoriza
as configuragdes e automaticamente retorna a elas apos a
energia ser restaurada.

Funcdo Dormir: Deixa a temperatura do ambiente mais
confortavel durante a noite.

Funcao Oscilar: Funcionamento automatico das aletas
proporcionando melhor distribuicao do ar ao ambiente.

Funcao Siléncio: O aparelho se ajusta automaticamente para
manter o seu funcionamento mais silencioso.

*Funcao Display: O usudrio pode a qualquer momento
desligar o display da unidade interna assim dando maior
praticidade ao usuério além de uma forma de economia de
energia.

* Para alguns modelos n&o disponivel

Funcao Timer: Pode ser programado um tempo pré-determi-
nado para ligar ou desligar a unidade.

Funcao Turbo: O aparelho é operado na maxima capacidade
para se obter rapidamente a temperatura escolhida.

temperatura setada, esta fungéo reduz o consumo de energia.
Modo de operacdo Automatico: Se ajusta automaticamente
no modo de operagéo e controle de velocidade baseado na
temperatura ajustada pelo usuario.

Anti-Mofo: Limpeza automatica da evaporadora para evitar
acumulo de gelo / Agua evitando a proliferagéo de odores.

INSTRUCOES DE OPERACAO

Este aparelho foi projetado para proporcionar condigoes
climaticas confortaveis para o usuario.

Pode resfriar e desumidificar (ou aquecer em modelos com
modo Aquecimento) o ar de uma forma totalmente automatica.
O ar é puxado pelo ventilador, entrando pela grade do painel
frontal e passando através do filtro, onde sao retidas as
impurezas. Depois ¢ transportado, passando pelo
evaporador, resfriado e desumidificado ou entdo aquecido,
pelo mesmo processo.

No modo de resfriamento, o calor retirado do ambiente é
drenado para fora. Quando o ciclo termina, o ventilador retorna
ar resfriado no ambiente. A direcdo da saida de ar é regulada
pelos direcionadores, que sdo motorizados e se movimentam
vertical e horizontalmente.

ACIONAMENTO DA OSCILAGAO

Oscilaca@o horizontal: O fluxo de saida de ar é distribuido
uniformemente no sentido horizontal pelo ambiente.
Oscilagao vertical: O fluxo de saida de ar ¢ distribuido
uniformemente pelo ambiente.

O botdo OSCILAR ativa o direcionador, fazendo com que o
fluxo de ar seja direcionado alternativamente de cima para

Fungao ECO: A temperatura iré subir 2°C tendo como base amt)aixo, ou fixado em uma posicéo preferencial.

UNIDADE EXTERNA
*N&o instalar a unidade externa perto de fonte de calor, vapor
ou gas inflaméavel.

*N&o instalar a unidade em lugares de muito vento. Instalar a
unidade em local limpo e protegido da chuva.

eNdo instalar a unidade onde h& passagem de pessoas.
Escolha um lugar aonde o barulho da saida de ar ndo
incomode seus vizinhos.

eEvite instalar a unidade onde fique diretamente exposta a luz
solar (se necessario utilize de uma protegéo que ndo atrapalhe
o fluxo de ar.

*Deixe 0s espacos necessarios conforme mostrados na figura
para que o ar circule livremente.

e|nstale a unidade externa em lugar seguro e solido, a base
deve estar fixa, deixando a unidade externa bem nivelada e
apoiada.

*Se a unidade externa estiver sujeita a vibragdes, coloque
juntas de borrachas junto ao pés da unidade.

eCaso necessite fixar na parede, utilize acessorios
apropriados para este tipo de instalagéo, respeitando as
distancias
recomendadas.
einstalar de uma forma
que a descarga de ar
de uma unidade n&o
seja a tomada de ar de

Vista superior

a00mm
7 7
o
7

outra unidade,
evitando assim um
possivel curto circuito
dear.

DIAGRAMA DE INSTALAGAO

/\ ATENCAO
Somente pessoas qualificadas e experientes em
instalagdes, servigcos e reparos em condicionador de ar
devem fazé-lo. O comprador deve assegurar que esta
pessoa ou companhia que esta instalando, ou reparando
este condicionador de ar tenha qualificacoes e experiéncia
\DNecessaria. J

# NOTA

A utilizagao do sifao é necesséria para garantir que o éleo
lubrificante do sistema frigorigeno retorne para o
compressor, evitando um possivel travamento do
compressor por falta de lubrificacdo. No caso onde a
evaporadora estiver em um ponto mais alto que a
condensadora deverd ser feito um sifao bengala,
semelhante a um “U” invertido prevenindo o excesso de
6leo lubrificante no compressor.

Recomenda-se que o comprimento da tubulagdo seja
superior a 2 metros para evitar ruidos entre as unidades.

A Carga de gas de fabrica vem dimensionada com 1,1kg. E
necessario adigdo de gas até o nominal detalhado na
etiqueta de tensdo . Caso a tubulagdo seja superior a 5m,
uma carga de gés adicional serd necesséria, caso seja
inferior, retirar gas refrigerante  conforme  tabela
"Especificacdes Técnicas" por cada metro.

O nédo cumprimento das instrugdes de instalagdo podem
acarretar em cancelamento da garantia, assim como
instalagdes realizadas por pessoas nao autorizadas e
\qua\if\cadas. )

esteja dimensionada para o produto em questdo (circuito
elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

——— #NOTA —————
0O condicionador de ar ndo ¢ um brinquedo. Por favor,
mantenha-o fora do alcance das criancas.

*N&o beba agua proveniente do condicionador de ar, pois
pode estar contaminada.

eNao deixe o cabo elétrico proximo a fontes de calor ou
produtos inflamaveis, como gasolina, alcool, solventes, etc.
eNdo desmonte ou modifique as caracteristicas do
condicionador de ar .

eTenha cuidado ao desembalar e instalar o aparelho, pois
pode haver cantos afiados que podem causar ferimentos.

- J

COMPONENTES

@ NOTA

As figuras a seguir apenas descrevem um diagrama geral
do aparelho, podendo ndo corresponder com o aparelho
adquirido.

01. Defletores;

02. Grade Frontal;
03. Filtro de ar;

04. Saida de ar;

05. Controle remoto;
06. Vélvulas servico.

/\ ATENGCAO

N&o abra direcionador manualmente, o mecanismo de
ativagdo pode ser seriamente danificado. Nao coloque a
mao ou objetos na saida de ar das unidades! Essas
unidades contém um ventilador que gira em alta velocidade

MODO RESFRIAR

A fungéao de resfriamento permite que o condicionador de ar

resfrie 0 ambiente e, ao mesmo tempo reduza a umidade do

ar.

Para ativar a fungdo de resfriamento (REFRIG.), pressione o

botdo MODO até que o simbolo no display esteja ao lado da

indicacdo REFRIG.

@ cicle de resfriamento é ativado pela configuragéo das teclas
ou auma temperatura inferior & do ambiente.

Para otimizar o funcionamento do condicionador, ajustar a

temperatura, a velocidade e a diregéo do fluxo de ar.

TIMER

TIMER ON: Permite ligar o condicionador de ar no modo
automatico.

Para programar o tempo de ativacdo, deve-se seguir os
seguintes procedimentos:

O aparelho deve estar desligado; Pressione a fungcao TIMER
contida no controle remoto, para programar a hora da partida
e temperatura desejada. Ajuste a temperatura através das
teclas w ou a4 . Pressione o TIMER novamente e ajuste o
tempo desejado utilizando as teclas w ou a até ajustar o
tempo necessario para ligar o aparelho e pressione TIMER.
Para cancelar a fungao pressione tecla TIMER novamente.

INSTALAGAO DA UNIDADE INTERNA (PISO)

Instale a unidade interior no ambiente em que ird ser
climatizado, evitando a instalagdo em corredores e proximos
de movimentacao de pessoas.

ePara fixacdo no piso, observe o nivelamento do mesmo, o
mesmo precisa estar totalmente nivelado, sem indicios de que
podera haver acumulo de &gua por motivos de limpeza ou
manutengao.

eEncontre um local para instalar a placa de montagem de
acordo com a localizagao da unidade interna e a direcao dos
tubos para a unidade externa.

eFaca furos com aproximadamente 10mm de diametro (Figura
A) e para os parafusos de ancoragem, inserindo os parafusos

comuns com um martelo (Figura B)
X

para instalar o suporte.

e|stale a unidade interna no suporte
utilizando porcas, arruelas e
arruelas de presséo.

eFaca um furo na parede para a
passagem das tubulagbes e
cabeamentos.

10mm

Aproximadamente
55mm

(Figura A)
Martelo
Parafusos de
ancoragem
(Figura B)
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A\ ATENGCAO

Antes de continuar com a configuragédo execute 0s
seguintes ajustes: Programe o modo de funcionamento
pressionando a tecla MODO e a velocidade da ventilagao
pressionando a tecla VELOCIDADE. Desligue o
condicionador de ar, pressionando a tecla ON/OFF.

TIMER OFF: Permite desligar o condicionador de ar de modo
automatico.

Com o aparelho ligado, pressione o botdo TIMER contido no
controle remoto, configure os parametros (Modo de operacéo,
velocidade e oscilagdo) e configure a tempo necessério para
desligar pressionando sucessivamente os botdes TEMP +/- e
pressione TIMER novamente para ativar a fungéo.

# NOTA

ePara cancelar a fungéo pressione a tecla TIMER.
eQuando a fungdo TIMER OFF estiver ativada, ndo sera
possivel desativar o display da unidade.

MODO VENTILAR

Esta funcdo permite que o condicionador de ar opere somente
no modo de ventilag&o.

Para ativar a fungéo de ventilagéo, pressione a tecla MODO até
aparecer no display ao lado da indicagdo VELOCIDADE,
informando que esta fungéo esta ativada.

Pressione a tecla VELOCIDADE para determinar a velocidade
do ventilador da unidade interna, seguindo a sequéncia:
BAIXA, MEDIA e ALTA, no modo ventilar.

\\\\\\Q% ﬁzﬂ//m/

INSTALAGAO DA UNIDADE INTERNA (TETO)

eFaga furos com aproximadamente 10mm de diametro (Figura
A) e para os parafusos de ancoragem, inserindo os parafusos
comuns com um martelo (Figura B) para instalar o suporte.
e|stale a unidade interna no suporte utilizando porcas, arruelas
e arruelas de presséo.

eFaga um furo na parede para a passagem das tubulagoes e
cabeamentos.

As tubulacées de cobre e cabeamento elétrico nao
acompanham o aparelho.

*0 condicionador split € composto de duas ou mais unidades
conectadas entre si, através de tubulacbes de cobre
devidamente isoladas, e um cabo elétrico.

*A unidade interna ¢ fixada e instalada no teto do ambiente
onde seré climatizado.

*A unidade externa é instalada na parte externa do ambiente
climatizado, podendo ser fixado no piso ou na parede
utilizando suporte de fixagdo adequada.

eDados técnicos do aparelho, estéo fixados na unidade interna
e externa, descritos na etiqueta de especificagéo.

O controle remoto foi desenvolvido para obter maior
praticidade.

FUNCAO DE EMERGENCIA

E AUTO REINICIAR

AUTO-REINICIAR

O aparelho esta pré-configurado com a funcdo de

auto-reiniciar “ativada” pelo Fabricante. Quando a funcédo
auto-reiniciar é ativada, permite que o condicionador de ar
mantenha as configuracdes selecionadas e reinicie a
operacgao automaticamente apdés uma queda de tenséo.

BOTAO DE EMERGENCIA

Caso nao encontre o controle remoto para executar as
fungdes, siga o procedimento abaixo para utilizar o botao de
emergéncia do condicionador de ar.

de Emergéncia (Liga/Desligar - ON/OFF) uma vez (ird ouvir um
“sinal sonoro”) e o condicionador de ar ir4 trabalhar em fungao
RESFRIAMENTO. Para desligar o aparelho basta pressionar
novamente o botéo (um unico “sinal sonoro” longo).

Display em inglés.

Botéo

Luz de funcionamento  Timer Liga/Desliga

\ /

&) RUN (:/) TIMER
DEFROST FAULT

o

, Luz de defrost | yz de atengéo

Display de temperatura
da unidade interna

Display em portugués.

(D LIGADO D TIMER @
(D DEGELO (D) FALHA

01.Com o condicionador de ar desligado, pressionar o botao m

MODO DESUMIDIFICAR

Esta fungéo permite reduzir a umidade do ar, deixando o
ambiente mais confortavel.

Para ativar a fungéo de Desumidificagédo, pressione o botdo
MODO até indicar no display ao lado da indicacdo DESUM.,
informando que esta funcao esté ativada.
Automaticamente a funcdo ird alternar
resfriamento e a ventilagdo é automatica.

os ciclos de

MODO AUTOMATICO (AUTO)

Esta funcdo permite que o condicionador de ar opere a
Ventilagdo e a temperatura automaticamente de acordo com a
temperatura do ambiente, assegurando o maximo de conforto
a0 usuério.

Para ativar a fungdo "AUTOMATICQO", pressione a tecla MODO
até aparecer no display ao lado da indicacao AUTO,
informando que esta func¢éo esta ativada.

:— @ NOTA —/
No modo AUTO, a ventilagao é realizada automaticamente.

Tomp.Am. ) | odo | Tomp.Auto

AQUEC. (para modelos
o com aquecimento) 23°C
<207 VENT. (para modelos
apenas de resfriamento)
20°C~26°C DESUMIDIFICACAO 18°C
\___ >26C REFRIGERACAO 23°C )

MODO DORMIR

A fungao DORMIR ajusta automaticamente a temperatura do
ambiente, fazendo com que o mesmo fique mais confortavel
durante a noite de sono.

Para ativar a fungdao 'DORMIR", pressione DORMIR até
aparecer no display ao lado da indicacdo DORMIR
informando que esta fungéo esta ativada.

No modo de RESFRFRIAMENTO ou DESUMIDIFICACAO a
temperatura configurada no aparelho elevara
automaticamente 1°C a cada 1 hora de funcionamento.

No modo AQUECIMENTO a temperatura configurada é
gradativamente reduzida em 2°C durante as primeiras 2 horas
de funcionamento. Ap6s 10 horas de funcionamento no modo
DORMIR o aparelho desliga automaticamente.

LIMPEZA E MANUTENCAO

Limpeza do Painel central

01.Sempre desligar o aparelho utilizando o controle remoto
antes de retirar o plugue da tomada elétrica (ou desligar o
disjuntor).

02.Use &gua morna (abaixo de 40°C) para limpar se o
dispositivo estiver muito sujo.

03.Nunca use substancias corrosivas como gasolina ou p6 de
polimento para limpar o dispositivo.

04.Nunca espalhe dgua sobre a unidade interior.
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PERFURAGCAO DA PAREDE PARA PASSAGEM DOS
TUBOS

eEncontre uma posigao do furo para os tubos de acordo com
a localizacdo da placa de montagem.

eFaca um furo na parede com o didmetro necesséario para
passagem das conexoes.

O furo deve ficar ligeiramente inclinado para baixo e para fora
(conforme a figura abaixo).

eMonte um revestimento no furo da parede para manter a
parede limpa e em perfeitas condi¢des, assim como prover a
isolagao térmica necessaria ao ambiente.

INTERNO

EXTERNO

CONEXAO ELETRICA

| evante a grade frontal.

eTire a tampa do terminal como indicado na figura
(removendo parafusos ou desprendendo os ganchos).

ePara as conexdes elétricas, consulte o diagrama do circuito.
*Conecte os fios do cabo aos terminais de acordo com a
numeracéo indicada. Use fio adequado para a entrada de
energia elétrica (ver informagoes na placa de identificacdo da
unidade).

*O cabo de conexdo das unidades interiores e exteriores
devem ser adequadas para uso ao ar livre.

oE de extrema importancia a ligagéo de terra eficiente. O nao
uso do aterramento correto pode acarretar em danos e riscos

da garantia em caso de defeitos (em caso de duvidas,
consulte um eletricista qualificado).

*Se o0 cabo de alimentacéo estiver danificado, ele deve ser
substituido somente pela Assisténcia Técnica autorizado.
eVolte a parafusar a tampa do terminal ou encaixar a tampa
de acesso da entrada do painel e retorne o painel frontal a
posicéao original.

@ NOTA

As ligacoes elétricas devem seguir a descricdo informada
pelo fabricante, descrita neste manual.

INSTALAQ;\O DA DISPOSIQ;\O DA UNIDADE INTERIOR.
Coloque os tubos (tubos de liquido e gas) através do buraco
na parede de fora ou os coloque do interior depois de dispor
os tubos interiores e completar a conexdo dos cabos para
conectar & unidade exterior.

/\ ATENGCAO
Alguns dos pontos mais criticos durante a instalagcdo séo a
montagem da flange de conex&o, engates rapidos e
soldas, conforme o modelo do produto.

UNIDADE INTERNA — DRENO DA AGUA

A unidade interna de drenagem de &gua condensada é
fundamental para o sucesso da instalagao.

*Coloque a tubulagdo do dreno abaixo da canalizagao,
cuidando para nao criar sifoes.

*O tubo do dreno deve estar inclinado para baixo, ajudando
na drenagem.

*Nzo dobre o tubo do dreno, ndo permita que este fique
torcido, e ndo coloque o final do mesmo na agua.

e|nsira o tubo de conexao dentro de seu respectivo encaixe.
ePressione para encaixar o tubo de conexao junto a base.

de choque elétrico ao consumidor, assim como a suspensao m

/\ ATENGCAO
*Nos produtos que utilizam o fluido refrigerante R410A, a
adicao de carga deve ser feita OBRIGATORIAMENTE NA
FASE LIQUIDA. Verifique as instrucdes existentes no cilindro
de fluido refrigerante. Em caso de remocédo de fluido
refrigerante do sistema, jamais o libere na atmosfera. Utilize

uma bomba de recolhimento apropriada.

Insuflamento

Insuflamento

@ﬁ

Insuflamento

INSTALACAO ELETRICA

O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas
nacionais de instalagoes elétricas. Todas as ligacdes elétricas,
(interligacoes) e (cabo de alimentagao) devera ser de acordo

com a norma NBR5410 - Instalagbes elétricas de baixa tensé&o. m

A\ ADVERTENCIA

*Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar
qualquer manutengao no aparelho.

*Recolocar todos os componentes antes de ligar o
produto.

eLigar o plugue em uma tomada com aterramento
efetivo, conforme norma NBR5410.
*N&o usar adaptadores, benjamins ou T's.

*Nao seguir estas instrucoes pode trazer risco de
morte, incéndio ou choque elétrico.

UNIDADE INTERNA
Ligue os cabos conforme informagdes do diagrama elétrico.
Conecte também os cabos de interligagéo, ligando os fios nos
terminais do painel de controle de ambas as unidades,
conforme esquema de ligagao.
Para alguns modelos, é necessério retirar o gabinete do
produto para efetuar as ligagdes ao terminal da unidade
interna.

UNIDADE EXTERNA
*Retire a porta de acesso da unidade, desapertando o
parafuso. Ligue os fios aos terminais no painel de controle um
por um, no modo indicado.
eFixe os cabos de interligacdo no painel de controle com uma
abracadeira (ndo acompanha o produto).
eVolte a montar a porta
de acesso na posicao

original e aperte o
parafuso.

eDeve-se instalar um
dispositivo de

desconexdo (disjuntor)
para desligar todas as
linhas de fornecimento
de energia elétrica
adequadamente.

Modelo Diametro do tubo
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‘CORRETO ERRADO ERRADO

6K Lado liquido (9,52 ou 3/8") 31-35 N.m

Lado gés (19,05 ou 3/4”) 75-80 N.m

i Lado liquido (29,52 ou 3/8") 31-35 N.m
55K Lado gas (922,23 ou 7/8") 75-80 N.m/

ISOLAMENTO TERMICO DAS JUNTAS DOS TUBOS

Depois de ligar os tubos conforme necessério, instale a

CORRETO ERRADO

mangueira de drenagem.

Em seguida, ligue os cabos de alimentagéo e interligacéo.

TAMANHO X PESO

Tamanho do produto (mm)

Modelo (EXIDXE)
Interna Externa Interna | Externa
PAC36000IPFMS5 |650x1255x230 | 843x740x740 35 54
\PACGOOOOIPFMS 675x1605x235 | 843x740x740 36 68,5 )

CONEXOES DOS TUBOS
a. Conecte os tubos da unidade interior com duas chaves. De

atencédo especial ao torque,

para evitar que as conexdes

sejam danificadas.
b. Pré-aperte com os dedos primeiramente, e depois use as

chaves

c.Nao exerga qualquer presséo sobre a parte de conexdo do
tubo de drenagem.

Depois das ligacbes, envolva os tubos, os cabos e a
mangueira de drenagem com materiais de isolamento térmico.

@ NoTA
Envolva as juntas das tubulagbes com materiais de
isolamento térmico (ndo acompanham o produto) e, em
seguida, cubra com fita de vinil.

Isolamento Térmico Coberto com fita em vinil

ANMMIIINNINRNN

ISOLAMENTO TERMICO DOS TUBOS
*Cologue a mangueira de drenagem por baixo dos tubos.
eMaterial de isolamento: espuma de polietileno com mais de

6mm de espessura.

*A mangueira de drenagem deve ser

m @: % % instalador.
[14]

preparada pelo

— D/NOTA N

A alimentacao elétrica para os modelos 36K e 55K Btu/h é
(ealizada pela unidade externa.

J

/\ ATENCAO

/\ ATENGCAO
O acesso ao disjuntor deve ser garantido mesmo apos a

instalagéo do aparelho, para poder desligé-lo caso seja
necessario.

Se isso nao for possivel, ligue o equipamento a um

*Deixe o tubo de drenagem fora ou pendurado, e ndo mergulhe
a extremidade em agua. Se ligar uma extensdo da mangueira
de drenagem ao tubo de drenagem, certifique-se de que esta
isolado termicamente quando passar através da unidade
interior.

eQuando os tubos estiverem direcionados para a direita, os
tubos, o cabo de interligagéo e o tubo de drenagem devem ser
isolados.

Tubo com

Tubo grande isolamento térmico

Cabos de

interligacae
Cabo de
descongelamento
(para modelos com
aquecimento)

Mangueira de drenagem a
ser preparada peo instalador Tubo pequeno
INSTALAGAO UNIDADE EXTERNA

*A unidade externa devera ser instalada em uma superficie
solida e fixada com seguranga.

*Caso necessite fixar na parede, utilize os suportes de fixacdo
adequados e seguros, respeitando as distancias minimas.

*O procedimento a seguir deve ser observado antes da
conex&o dos tubos e cabos: decidir qual é a melhor posicéo e
deixar o espago suficiente para ser capaz de realizar
operagbes de manutencdo. Fixar o suporte utlizando
parafusos que sdo adequados.

eUse uma quantidade maior de buchas do que normalmente é
necessario para o peso. O aparelho deve suportar vibracoes
durante a operagdo, permanecendo presos na mesma
posicao durante anos, assegure que os parafusos nao soltem.

LIMPEZA DO SISTEMA (VACUO)

eDesaperte e remova a tampa da véalvula de servigo (situada
na vélvula de 3 vias)

eConecte a mangueira (de baixa pressdo) do conjunto
manifold na vélvula de servico. Observagéo: Conecte a
extremidade da mangueira que possui o pino acionador do
ventil da vélvula de servigo.

el igue a bomba de vacuo.

eDesaperte a porca-flange do tubo menor (conectado na
vélvula de 2 vias) e verifique se ha sucgéo na extremidade do
tubo (sucgéo feita pela bomba de vacuo).

Obs.: Se ndo houver sucgéo: verifique o conjunto manifold
(mangueiras/conexdes/registros); se houver  sucgéo:
reconecte e aperte a porca-flange na vélvula de 2 vias. Ver
valor de torque na tabela do tépico CONEXOES DOS TUBOS.
eProcesse 0 vacuo até atingir 500pmHg ou menos. Este valor é
obtido no manémetro do conjunto manifold com registros
fechados e bomba de vacuo desligada.

Obs.: Caso ndo atinja o vacuo especificado, verifique a
qualidade dos flanges dos tubos e refaga-os se necessario.
eFeche os registros do manifold e desligue a bomba de vacuo.
*Remova a tampa da valvula de 2 vias.

eAbra o registro da mesma em % de volta

(obs.: nota-se ruido do fluido refrigerante)

eDesconecte a mangueira da valvula de servico (situada na
vélvula de 3 vias).

*Recoloque a tampa da vélvula de servigo e aperte.

*Remova a tampa da vélvula de 3 vias.

*Abra o registro (da mesma) completamente.

*Recoloque a tampa e aperte novamente.

*Abra completamente o registro da vélvula de 2 vias.
*Recoloque a tampa e re-aperte.

*As tampas das valvulas auxiiam na estanqueidade do
sistema de resfriamento. Mantenha as mesmas sempre

aapertadas,

CONEXAO ELETRICA ENTRE UNIDADES INTERNA E EXTERNA

1.Use um circuito de alimentagdo individual,
especificamente para o Condicionador de Ar. Quanto ao
método de ligagdo, consulte o esquema do circuito no
interior da porta de acesso.

2.Certifiqgue-se de que a secao do cabo estd em
conformidade com as especificacbes da fonte de
alimentacdo. (Consulte a tabela de especificagdes dos
cabos a seguir).

3.Verifique os fios e certifique-se de que estdo bem fixos
\apc')s a ligagéo dos cabos. )

— #NOTA—
Os cabos de interligagdo ndo acompanham o produto,
utilizar cabos com certificagao IEC 60245-57 com cobertura
\de policloropreme. Verificar especificacdes abaixo. )

( N
Cabo da fonte de alimentagao 36K - 3x 2,5mm?
externa: H7RN-F 55K - 3x 4,0 mm?

Cabo de interligacéo entre unidades interna e externa

Cabo de interligacao entre unidades

externa e interna devera ser com malha
de blindagem externa e com somente
um dos lados da blindagem aterrado.

3x 0,5 mm?

.

O Disjuntor para instalacéo elétrica devera ser dimensionado

pelo eletricista qualificado e atender a NBR S410.

)m

dispositivo de comutagdo bipolar com separagdo entre
contatos de pelo menos 3mm situado numa posi¢céo
acessivel mesmo apds a instalacéo.

ATERRAMENTO
ePara sua seguranca ligue seu produto somente em tomadas
que possuam um fio terra efetivo. O aterramento incorreto do
produto pode resultar em choque elétrico ou outros danos
pessoais.

*O aterramento da rede elétrica deve estar de acordo com a
NBR5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao.

*Caso tenha alguma duvida sobre o aterramento existente em
sua residéncia consulte um eletricista de sua confianca.
Tomadas

*No caso de utilizar cabo de alimentagéo, ligue seu produto a
uma tomada exclusiva com o mesmo padréo do plug do seu
produto.

eNunca ligue seu produto utilizando extensées ou
adaptadores tipo “T” para mais de um produto. Este tipo de
ligagao pode gerar sobrecarga na rede elétrica prejudicando o
funcionamento do produto e resultando em risco de acidentes.

ESQUEMA DE LIGAGOES
Certifique-se de que os fios da unidade externa e o numero de
terminais sé@o os mesmos que os da unidade interna.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Diametro do tubo de liquidos 3/8' (@9,52mm) | 7/8"(22,23mm)
~ i 34"
Diametro do tubo de gas (@19.05mm)
Comprimento maximo entre a
unidade interna e externa 30m
Adigao de carga Gejs Refrigerante 55g/m
(quando a tubulagéo for > 5,0m)
Reducéo de carga Gas Refrigerante 554/
(quando a tubulagao for < 5,0m) gim
Méxima altura entre a unidade
interna e externa (Desnivel) 10m
\_ Tipo do gés refrigerante R410A

Obs.: A instalacdo, assim como as tubulagdes, cabeamento
elétrico, vedagbes, carga de gas adicional e outros itens
necessarios para instalagédo ndo acompanham o aparelho.
S&o de responsabilidade do cliente/instalador.

*Apds a instalagéo do produto sido realizada pela empresa
contratada, verifique se procedimentos indispensaveis

tenham sido realizado pelo instalador, tais como, teste de
estanqueidade , célculo de superaquecimento, desidratacao
do sistema frigorigeno.

eEstas informagdes estdo contidas no manual de servico do
produto.

@ NOTA
As especificagdes acima podem sofrer alteragdes sem aviso
prévio. Os dados técnicos especificos de cada produto,
encontram-se também na etiqueta técnica, fixada no aparelho.

,
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ou aquecimento ineficiente.

*Se o filtro do ar esté sujo.

*Se as entradas e saidas do condicionador de ar estéo bloqueadas.
*Se a temperatura ndo esté configurada adequadamente.

CODIGO TIPO DE FALHA DESCRICAO RESOLVENDO POSSIVEIS PROBLEMAS
PH Sensor de Exaustdo da unidade externa (T_Pq) ;zrgtsifeégﬁgzqggqade externa por temperaturas fora
eVerificar se conéensador esta obstruido e pressoes As seguintes situagcoes,ndo indicam que exista sempre mau funcionamento, por favor, verifique antes de consultar o SAC (Servigo
PC Sensor Temperatura Tubulagéo Unidade Externa (T_Op) | do sistema; de Atendimento ao Cliente).
H1 Protecéo por alta presséo eVerificar se condensador esta obstruido e pressées PROBLEMA ANALISE
R - R do sistema; Néo funci *Se as baterias no controle remoto estao esgotadas.
H2 Protegao por baixa pressao 0 funciona #Se 0 protetor térmico foi acionado.
H6 Carga de gas refrigerante insuficiente * Verificar carga de gas do sistema; eVerificar se a capacidade do aparelho atende ao ambiente instalado (dimensdes,
quantidade/ movimentagao de pessoas, etc.)

\__Heé Falta de Fase e Verificar tensdo de alimentacao; Y, Nzo desligafresfriamento sVerificar se ha falha na isolagéo térmica do ambiente (janelas e/ou portas abertas, sol, etc.)

Controle ineficiente.

*Verificar as baterias do controle remoto

Nao opera imediatamente. eMudanga do modo de operag

Voltando a funcionar apés 3 minutos.

80 ou interrupcdo da energia pode acionar a protegao.

Odor peculiar.

*Este odor pode ser originado de outras fontes, tais como: Méveis, cigarros, etc., que pode
ser observado na unidade quando circula o ar.

Som da agua.

eCausado pelo fluxo do refrigerante no condicionador de ar , ndo é um problema.
*Som de descongelagao no modo de aquecimento.

Estalo é ouvido.
temperatura.

*O som pode ser gerado pela expansdo ou contragdo do painel frontal devido a mudanga de

Nevoeiro na saida de ar.

*Nevoeiro aparece quando o ar da sala se torna muito frio por causa do ar frio descarregado
da unidade interior durante o0 modo Resfriar ou Desumidificar.

O indicador de compressor
(vermelho) acende e o ventilador

O indicador seré apagado dentro

para, consecutivamente.

*A unidade estd mudando do modo de aguecimento para descongelamento.

de 10 minutos e voltara ao modo de aquecimento.

Modelo 36k

2
3*1.0mm
ENTRADA DE ENERGIA UNIDADE
: b INTERNA
i i i
i i i
ma | LN| [s]a]E]
i i i 3x 0,5mm?
mO | L] |8]a]E]
: .
! i i
A
1 o UNIDADE
ENTRADA DE ENERGIA EXTERNA
3x 2,5mm?

Modelo 55k

3+1.0mm’

ENTRADA DE ENERGIA

UNIDADE
INTERNA

B LN |8

3x 0,5mm2

4]

m | L[] [8]a]E]

H '
ENTRADA DE ENERGIA

UNIDADE
EXTERNA

3x 4mm?

¢ O produto n&o deve ser instalado com os diametros dos cabos inferiores aos da imagem acima.
¢ O cabo de comunicagéo de 3x 0,5mm? deve ter malha de blindagem externa com somente um dos lados aterrados.

CERTIFICADO DE GARANTIA CONDICIONADOR DE AR

Utilize uma empresa credenciada philco para a
instalacao deste equipamento e tenha assegurada
a garantia total constante no manual do proprieta-
rio. Caso contrario ficara limitado a garantia legal
de 90 (noventa) dias.

Para que esta garantia tenha efeito é imprescindi-
vel a apresentagdo da nota fiscal de compra do
produto.

A PHILCO solicita ao consumidor a leitura prévia
do manual de instru¢des para a melhor utilizacao do
produto.

A PHILCOgarante seus produtos contra defeitos
de fabricacdo pelo periodo de 03 meses (Garantia
Legal) e, ainda por mais 09 meses (Garantia Contra-
tual), totalizando 12 meses de garantia contra
defeitos de fabricacdo e de material, contados a
partir da emissdo da nota fiscal e desde que o
aparelho seja instalado por uma empresa credencia-
da e operado de acordo com o manual do proprieté-
rio, em condigdes normais de uso e servigo. Se o
consumidor vier a transferir a propriedade deste
produto, a garantia ficard automaticamente transferi-
da, respeitando o prazo de validade, contado a partir
da primeira aquisicdo. Apenas o Servico de
Atendimento ao Consumidor PHILCO, ou a quem ele

indicar, serd responsavel pela constatacdo de
defeitos e execugdo de reparos dentro do prazo de
garantia. Neste caso, se os defeitos constatados
durante o prazo de garantia forem de fabricagéo, o
fabricante obriga-se a trocar as pecas e/ou assistir
gratuitamente o seu produto a partir da data do
chamado.

Nao estao incluidos nos prazos de garantias legal
e contratual pecas e componentes sujeitos a desgas-
te natural (filtros de ar, carga de gas refrigerante,
pintura, 6leo, etc.); problemas de oxidag&o/ferrugem
causados por instalagdo em ambientes de alta
concentragédo salina, tais como regides litoraneas e
instalacdo em ambientes onde o produto esteja
exposto a outros produtos quimicos &cidos ou
alcalinos que possam agredir a sua pintura.
Também ndo fazem parte das garantias legal e
contratual os componentes ndo fornecidos nos
produtos, mas necessérios para a instalacdo das
unidades, e a prépria montagem/interligagdo do
sistema. Pecas plasticas, acessorios, controle remoto
sdo cobertos apenas pela Garantia Legal de 90 dias
contra defeitos de fabricagéo, contada da data da
emissé&o da nota fiscal.
A garantia PHILCO s¢ cobre defeitos de fabricacao.

*Nao deixe entrar ar no sistema de resfriamento, nem
descarregar fluido refrigerante ao transportar o aparelho.
eTeste o condicionador de ar depois de terminar a instalacéo e
registre os detalhes de funcionamento.

A permanéncia de ar contendo umidade no ciclo refrigerante
pode provocar danos ao compressor.

Depois de conectar a tubulagdo nas unidades interna e
externa, retire o ar e a umidade do sistema de resfriamento
usando uma bomba de vacuo, como indicado seguir.

VACUBNETRO

UNIDADE EXTERNA

VALVULAS DA UNIDADE EXTERNA

Tubos de interligagdo com
aUnidade Interna

Tubo menor
Porca - flange

Vélvula de 3 vias

Tampda@

vélvula

Valvula
e servico
aampa)

Tampa da
vélvula

CODIGO DE ERROS

@ NOTA B
Tampas e registros: abrir no sentido anti-horario.

Esquema da vélvula de 3 vias

Interior da
Unidade
Externa

Nucleo da
valvula

— K

/A ATENGCAO
A Limpeza (retirada de impurezas e umidade) do sistema
de tubulagéo é de extrema importancia para a perfeita
operagdo do condicionador de ar. Este procedimento
deve ser executado por pessoal técnico qualificado
utilizando-se dos equipamentos necessarios, durante a
instalagao do aparelho.

Tampa da vlvula de servigo

TESTE DE ESTANQUEIDADE

eUtilize nitrogénio para o teste de estanqueidade, nunca
utilize o fluido refrigerante contido na unidade condensadora.
*QO nitrégenio devera estar sempre na posicéo vertical ou seja
em pé, para evitar que entre no estado liquido no circuito
frigorigeno.

*Apds a pressurizagdo do sistema frigorigeno, procure
vazamentos em conexdes soldadas e flangeadas, caso
apresente vazamento eliminie-os e repita o procedimento até

m atingir éxito.

Em caso de persisténcia de algum dos cédigos de erros abaixo entre em contato com o SAC (Servigo de Atendimento ao Cliente)
da Philco, informando o cédigo da falha visualizado no display da unidade interna.

DISPLAY DA UNIDADE INTERNA

cODIGO TIPO DE FALHA DESCRICAO

* Verificar cabo de comunicagéo;

EO Comunicag&o entre as unidades interna e externa . . -

Revisar ligacdo nos conectores "B" "A" "E";
E1 Sensor Temperatura Ambiente Unidade Interna (T_RT) Verii a0 d

. .
E2 Sensor Temperatura Tubulag&o Unidade Interna (IPT) er} !car eonexao do sgnsor., ) .

- * Verificar se sensor esta danificado;

E3 Sensor Temperatura Tubulagdo Unidade Externa (T_Op)

* A Unidade externa est& energizada;
E4 Protegéo da Unidade Externa.  Verificar tensdo de alimentagdo na unidade externa;

* Falha no ajuste de frequéncia na unidade externa;

As capacidades das unidades interna e externa

 Verificar se codigos das unidades interna e externa sao
0S Mesmos;

E5 sao diferentes.  Verificar se chave DIP nas PCls esté de acordo com os
diagramas elétricos;
E6 Falha no motor ventilador DC da unidade interna. | e Verificar interligacdo dos cabos do motor na PCI;
E7 Sensor Temperatura Tubulag&o Unidade Externa (T_Op)| ¢ verificar conex@o do sensor:
E8 Sensor Temperatura Exaustao Unidade Externa (T_Pq) * Verificar se sensor esta danificado;
E ) .  Verificar cabos de ligacdo do compressor na PCl;
9 Falha no médulo inverter  Verificar tensao de alimentagéo;
L )  Verificar cabos de comunicagédo na borneira;
EC Erro de comunicagéo na unidade externa

* Verificar conex&o do conector na PCl ;

EE Falha na EEPROM

* Unidade Externa

SITUACOES NAO COBERTAS PELA GARANTIA:
eDespesas com instalagdo do aparelho e preparagéo
do local ou necessarias para manutencdo do equipa-
mento (ex.: rede elétrica, alvenaria, aterramento,
etc.), abrangendo tanto as pecas, quanto acessorios
e mao-de-obra;

eDefeitos/problemas oriundos de uso improprio,
negligéncia ou sinistros e catéastrofes naturais;

*A queima do compressor provocada por problemas
na rede elétrica ou tenséo inadequada;

eNao funcionamento ou falhas decorrentes de
problemas de fornecimento de energia elétrica;
eChamados relacionados a orientagdo de uso do
equipamento, cuja explicagdo esteja presente no
Manual de instru¢des ou em etiquetas orientativas
que acompanham o produto, as quais poderdo ser
cobrados do consumidor;

eProduto ligado diferente do informado no manual do
proprietario, com comandos a distancia ou outra
forma que altere sua caracteristica original;
eTransporte do produto até o local da instalacao;
eManuteng&o do produto visando limpeza e/ou troca
dos filtros de ar;

eDespesas de locomogdo do técnico para
atendimento em domicilio quando o aparelho estiver
fora do perimetro urbano da cidade sede da empresa
credenciada pela PHILCO;

A GARANTIA ESTARA CANCELADA NOS SEGUIN-
TES CASOS:

eHouver modificagbes das caracteristicas originais de
fabrica ou ainda sofrer alteragdes ou consertos por
pessoas ou entidades nédo credenciadas pela PHILCO;
eHouver alteracdo e/ou remogédo do nuimero de série
ou da etiqueta de identificagéo do aparelho;
eAparelho ligado em rede com tensdo diferente da
especificada na etiqueta de identificagéo;

eQualquer instalagdo diversa da recomendada no
manual do proprietério;

*Nao sejam seguidas as recomendacgdes de conserva-
G&o e manuseio, conforme manual;

eUso incorreto, quedas, batidas ou negligéncias no
cuidado e conservacao;

eCaso algum componente apresente defeito de
fabricacdo durante o periodo de garantia este sera,
sempre que possivel, reparado ou em Ultimo caso
substituido por igual ou equivalente.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e
substituicbes dos componentes defeituosos. O mau
funcionamento ou paralisagdo de equipamento ou
sistema presente no ambiente de operacdo do
condicionador de ar, em hipdtese alguma, oneraré a
PHILCO com eventuais perdas e danos dos proprieta-
rios ou usuadrios, limitando-se a responsabilidade do
fabricante em relacdo ao condicionador de ar
conforme os termos aqui expostos.

eFaga o uso de reguladores de pressdo em perfeito estado
de conservacao para teste de pressurizacao, pois a auséncia
dos mesmos poderé afetar a seguranca do instalador e
causar danos ao produto.

eUtilize uma faixa entre 200 e 250 psi para identificar
vazamentos, evitando ultrapassar esse limite.

eRealizar o teste de estanqueidade sempre com as valvulas
de servigo da condensadora totalmente fechadas.

eJamais introduza gases inflamaveis no circuito frigorigeno
para testes de vazamento.

PISTON (FRIO)

PISTON nao fornecido com o aparelho e nao deve ser
instalado.
Unidades possuem valvula de expansao eletronica.

QUANDO E COMO COMPLETAR A
CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE

@ NOTA

As unidades externas sao fornecidas com carga de fluido
refrigerante de com 1,1Kg para o modelo de 36K e 1,6Kg
para o 55K. As informacdes que constam na etiqueta da
unidade externa é considerando uma distancia de 5m
entre as unidades.

Para adicdo de gas, utilizar os dados contidos na tabela de
DADOS TECNICOS.

O acerto da carga de fluido refrigerante deve ser feito através
do superaquecimento. O superaguecimento é a diferenga
entre a temperatura na linha de succéo (T suc) e a temperatura
de evaporagao (T ev), conforme segue:

[ Superaquecimento =T suc - T ev ]

T suc = temperatura na linha de sucgéo, medida a 20cm da
vélvula de servico, através de um termémetro, devidamente
isolado da temperatura ambiente.

T ev = temperatura de evaporagéo, obtida através da pressao
lida em um manémetro instalado na valvula de servico de
sucgdo. Esta pressdo de succdo correspondente a uma
temperatura de evaporagéo, cuja relagao é obtida através da
tabela “Pressao x Temperatura”.

*Se o superaguecimento estiver maior que 11°C, ser&
necessario adicionar fluido refrigerante.

*Se o0 superaquecimento estiver entre 7°C e 11°C, a carga de
fluido refrigerante esté certa.

*Se o superaquecimento estiver menor que 7°C,
necessario remover fluido refrigerante.

Para adicionar carga de fluido refrigerante no sistema,
proceda da seguinte maneira:

sera

1. Através de um manifold, conecte o cilindro de fluido
refrigerante a vélvula de servigo da linha de sucgéo. Rosqueie
a conexdo da mangueira o minimo possivel na vélvula, de
maneira a ndo empurrar o miolo e abri-la.

2. Purgue o ar das mangueiras na vélvula de servigo da linha
de succao, abrindo a valvula do cilindro de fluido refrigerante.
3. Assim que o ar for purgado, rosqueie até o final a conexao
da mangueira na valvula de servigo da linha de succ¢ao para
permitir a abertura da vélvula e a entrada do fluido refrigerante.
4. Apds o ajuste da carga, desligue o condicionador de ar com
o controle.

CODIGO TIPO DE FALHA DESCRICAO

EF Falha no motor DC da unidade externa ° Ver!f!car se heh?e estd travada;
o Verificar Conexdes do motor na PCl;
. . ~ . e Verificar cabo de interligacdo entre a Placa Mae e
Eb Falha de comunicagéo entre a Placa Méae e Display Display;
Ed Falha na EEPROM * Unidade interna
c5 E”'OI (‘je Comut?icg(;éo entre uﬂn‘\dade interna e | e Verificar ligagdes do controle por cabo de comunicagao;
controle por cabo de comunicagdo
PO Protecao do Médulo Inverter
P1 Proteg&o por baixa ou alta tens&o « Verificar se tenséo de alimentagéo esta conforme etiqueta;
~ e Verificar se condensador esté obstruido por sujeira;
P2 Protecao por alta Corrente . . ) ’
Gao p o Verificar se carga de gas esta correta;
< ¢ Carga de gas insuficiente; e Compressor danificado;
P. Protegéo por alta Corrente
3 caop  Falha no motor ventilador;
P4 Protecdo por alta temperatura no sensor de |e Verificar carga de gas;
exaustao o Verificar se unidade externa esté obstruida;
. . ifi as;
P5 Protecado anti congelamento da unidade interna -Ver\.u.:ar carga de gas_, .
o Verificar se filtros estao limpos;
o Verifi d d ta obstruido;
P6 Protecao por alta temperatura no condensador er! !car se Corj ensa ,Or esta obstruido;
o Verificar pressoes do sistema;
P8 Protecao por alta ou baixa temperatura na unidade | Verificar se temperatura ambiente est& conforme
externa especificagao;
P9 Protecado do driver do compressor s\Verificar compressor;
PA Conflito na Comunicagéo
& J

Quaisquer reparos ou componentes substituidos apés
a data em que se extingue esta Garantia serdo
cobrados integralmente do usuario.

A PHILCO nZo autoriza nenhuma pessoa ou
entidade a assumir, em seu nome, qualquer outra
responsabilidade relativa a garantia de seus produtos,
além das aqui explicitadas.

A PHILCO reserva-se o direito de alterar as caracte-
risticas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos
sem prévio aviso.

Esse certificado de garantia é vélido para produtos
vendidos no territério brasileiro.

Para sua tranquilidade mantenha esse certificado de
garantia e o manual de instru¢cées em local adequado e
de facil localizagao.

A PHILCO prestara servigos de assisténcia técnica,
tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente
nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

As despesas de deslocamento do Servigo Autorizado
para aparelhos instalados fora do municipio de sua
sede obedecerdo os seguintes critérios:

01.Para situacdes existentes nos primeiros 90 (noven-
ta) dias seguintes a data de emissdo da nota fiscal de
venda ao consumidor, as despesas serdo suportadas
pelo fabricante;

02.Para situagoes existentes apds o 91° (nonagésimo
primeiro) dia seguinte & data de emisséo da nota fiscal
de venda ao consumidor, as despesas seréo suporta-
das unica e exclusivamente pelo consumidor;
03.Despesas decorrentes e consequentes de instalagao
de pegas que nao pertencam ao aparelho séo de
responsabilidade Unica e exclusiva do consumidor.

O fabricante est4 em constante processo de reestru-
turagéo de sua rede de servico autorizado para melhor
atendé-lo. Por este motivo, pedimos que consulte qual
0 servigo autorizado mais préximo de vocé através do
site www.philco.com.br ou pelo SAC (47) 3431-0499.

Philco

PHILCO ELETRONICOS S.A - Manaus
Rua Palmeira de Miriti, 287 - Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM
CEP 69.075-215 - Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87
INDUSTRIA BRASILEIRA

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA



